


 

 

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40038172

Blatt /
Page

   2 

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Günther Spelsberg GmbH & Co. KG, Im Gewerbepark 1, 58579 Schalksmühle

Aktenzeichen / File ref. Datum / Date

292300-1441-0030 / 184856 / CC3 / JK 2013-08-15

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40038172.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40038172.

Verbindungsmaterial, Klemme mit Schraubklemmstelle
Connecting device, terminal with screw-type clamping unit
Typ(en) / Type(s)

KLS N 35 (790 905 01)
KLS PE 35 (790 805 01)

Bemessungsisolationsspannung
Rated insulation voltage

AC 690V

Bemessungsanschlußvermögen
Rated connecting capacity

1,0...16 mm² / 2,5...25 mm²

Polzahl
Number of poles

1-polig

Umgebungstemperatur
Ambient temperature

T 40°C

Weitere Angaben siehe Anlage
Further information see appendix

100A

__________________________________________________________________________________

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und
CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den
grundlegenden Schutzanforderungen der EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG mit ihren Änderungen.
This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or
his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the EC Low-Voltage Directive
2006/95/EC including amendments.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet CC3
Section CC3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testing and Certification Institute A__________________________________________________________________________________
Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach Telefon +49 (0) 69 83 06-0

Telefax +49 (0) 69 83 06-555
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Verbindungsmaterial, Klemme mit Schraubklemmstelle 
Connecting device, terminal with screw-type clamping unit 
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KLS N 35 690 
76 

101 
16 
25 

1,0 
2,5 

X -- -- -- X X X 1 1 -- 40 4,9 -- X -- -- 
PP Flammwidrig/ 

PP flame retardent  - 
blau / blue 

KLS PE 35 690 
76 

101 
16 
25 

1,0 
2,5 

X -- -- -- X X X 1 1 -- 40 4,9 -- X -- -- 
PP Flammwidrig/ 

PP flame retardent – 
grün / green 

 
 

Werkstoff der stromführenden Teile / Oberflächenschutz: 
Material of current-carrying parts / surface protection: 

CuZn 39PB3 
CuZn 39PB3 

 
Bei der Lagefixierung der Klemmen dürfen die Kriech- und Luftstrecken von 6,0mm nicht unterschritten werden. 
The required creepage distances and clearances of 6,0mm never shall decrease by fixing means. 
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